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1 Allgemein 
Sehr geehrte Kunden, 
wir freuen uns, dass Sie sich für einen FEURON WP-Energiespeicher entschieden haben und 
danken Ihnen für das entgegengebrachte Vertrauen. Sollte diese Montage- und 
Bedienungsanleitung nicht alle Fragen beantworten, wenden Sie sich bitte an Ihren FEURON – 
Ansprechpartner. 
Die folgenden Hinweise sind ein Wegweiser durch die Montage- und Bedienungsanleitung. Für 
Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Anleitung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.  

1.1 Hinweise zur Montage – und Bedienungsanleitung 
1.1.1 Aufbewahrung der Montage – und Bedienungsanle itung 
Geben Sie diese Montage– und Bedienungsanleitung an den Anlagenbetreiber weiter. Dieser 
übernimmt die Aufbewahrung, damit die Anleitung im Bedarfsfall zur Verfügung steht. 

1.1.2 Sicherheitshinweise und Symbole 
Beachten Sie bei der Montage des Gerätes die Sicherheitshinweise in dieser Anleitung! 
Nachfolgend sind die im Text verwendeten Symbole erläutert: 
 

����  Achtung! 
Mögliche gefährliche Situation für Produkt und Umwelt! 

�  Gefahr 
Dieses Zeichen warnt vor Personenschäden 

��� �  Hinweis! 
Nützliche Information, Anwendungsempfehlung und allgemeiner Hinweis 

�   Symbol für eine erforderliche Aktivität 

 - Aufzählung bei Funktionsbeschreibungen oder allgemeine Aufzählung 

1.1.3 Zielgruppe 
Diese Anleitung richtet ausschliesslich an autorisierte Fachkräfte. 

- Arbeiten an Gasinstallationen dürfen nur von Installateuren vorgenommen werden, welche 
vom zuständigen Gaswerk dazu berechtigt sind. 

- Elektroarbeiten dürfen nur von ausgebildeten Elektrofachkräften durchgeführt werden. 
- Die erstmalige Inbetriebnahme hat durch den Ersteller der Anlage oder einer von ihm 

benannten Fachkraft zu erfolgen. 

1.2 Erforderliche Werkzeuge 
Folgende Werkzeuge werden für die Montage und Anschluss des Gerätes benötigt: 
Flachspannzange/Rohrzange 

- Gabelschlüssel für hydraulische Verschraubungen 
- Transportkarre für Speicher (Hilfswerkzeug) 
- Installationswerkzeug zum Wasser- Heizkreis- Solarkreisanschluss 

1.3 Ergänzende Materialien 
Folgende zusätzliche Materialien werden für die Montage und Anschluss des Gerätes benötigt: 
Eindichtmaterial (z.B. Hanf o.ä.) 
Montagematerial zum Wasser-, Heizkreis- und Solarkreisanschluss (Übergänge, Fittings etc.). 
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2 Technische Regeln 
Die Montage und Erstinbetriebnahme des Gerätes muss von einem qualifizierten Fachmann 
durchgeführt werden. Dieser ist auch verantwortlich für die Beachtung der bestehenden Gesetze, 
Vorschriften und Normen. Die einschlägigen Sicherheitsbedingungen der DIN, DIN EN, DVGW, 
TRF und VDE sind einzuhalten. 
 
CH: Die einschlägigen Sicherheitsbestimmungen der SEV, SUVA, SVGW, SVTI, SWK und VKF 
sind einzuhalten. 

  A: Die einschlägigen Sicherheitsbestimmungen der ÖNORM, EN, ÖVGW-TR Gas 1996, 
ÖVGW-TRF (G2), ÖVE und ÖVGW und der regionalen Bauordnungen sind einzuhalten. 

  D: 
DIN 1988 Teil 1 – 8 Technische Regeln für die Trinkwasserinstallation 
DIN 4708 Teil 3 Zentrale Warmwassererwärmungsanlagen 
DIN 4751 Teil 1 u.2 Wasserheizungsanlagen 
DIN 4753 Wasserwärmer und Anlagen für Trinkwasser 
DIN 4757 Teil 1 – 4 Sonnenheizungsanlagen / Solarthermische Anlagen 
TRD 802 Dampfkessel der Gruppe lll 
TRD 402 Ausrüstung von Dampfkesselanlagen mit Heisswassererzeugern der 

Gruppe IV 

VDE 0100 Errichtung elektrischer Betriebsmittel 
VDE 0185 Allgemeines für das Errichten von Blitzschutzanlagen 
VDE 0190 Hauptpotenzialausgleich von elektrischen Anlagen 
DIN 18381 Gas-, Wasser- und Abwasserinstallationsanlagen 
DIN 18382 Elektrische Kabel- und Leitungsanlagen in Gebäuden 
HeizAnIVO Heizungsanlagenverordnung 
ZHV Richtlinie 1101 Einbindung solartechnischer Anlagen in die Hauswärmeversorgung 

Darüber hinaus sind die örtlichen Vorschriften einzuhalten.  
Die Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften sind zu beachten. 
 

3 Sicherheitshinweise 
Bitte befolgen Sie diese Sicherheitshinweise genau, um Gefahren und Schäden für Menschen und 
Sachwerte auszuschliessen. 

3.1 Vorschriften 
Beachten Sie bei der Arbeit unbedingt 

- die gesetzlichen Vorschriften zur Unfallverhütung 
- die gesetzlichen Vorschriften zum Umweltschutz 
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3.2 Verhalten bei Gasgeruch 

�  Gefahr  
Austretendes Gas kann zu Explosionen führen, die schwerste Verletzungen zur Folge haben 
können. 

�  Nicht Rauchen! Offenes Feuer und Funkenbildung verhindern. Niemals Lichtschalter oder 
Schalter von Elektrogeräten betätigen. 

�  Gasabsperrhahn schliessen 
�  Fenster und Türen öffnen 
�  Personen aus der Gefahrenzone bringen 
�  Gas- und Elektroversorgungsunternehmen von ausserhalb des Gebäudes 

benachrichtigen 
�  Stromversorgung zum Gebäude von sicherer Stelle, ausserhalb des Gebäudes, 

unterbrechen lassen 

3.3 Verhalten bei Abgasgeruch 

�  Gefahr  
Abgase können zu lebensbedrohenden Vergiftungen führen. 

�  Heizungsanlage ausser Betrieb nehmen. 
�  Aufstellort belüften 
�  Türen in Wohnräumen schliessen 

3.4 Arbeiten an der Anlage 

�  Bei Brennstoff Gas den Gasabsperrhahn schliessen und gegen unbeabsichtigtes Öffnen 
sichern. 

�  Anlage spannungsfrei schalten, z.B. an einem Hauptschalter oder an der separaten 
Sicherung und auf Spannungsfreiheit kontrollieren. 

�  Anlage gegen Wiedereinschalten sichern. 
�  Achtung 

Durch elektrostatische Aufladung können elektronische Baugruppen beschädigt werden. 
Vor den Arbeiten geerdete Objekte, z.B. Wasser- oder Heizungsrohre berühren, damit die 
statische Aufladung abgeleitet wird. 

3.5 Instandsetzungsarbeiten 
�  Achtung 

Ersatz- und Verschleissteile, die nicht mit der Anlage geprüft wurden, können die Funktion 
beeinträchtigen. Der Einbau nicht zugelassener Komponenten sowie nicht genehmigte 
Änderungen und Umbauten können die Sicherheit beeinträchtigen und die 
Gewährleistung einschränken. Bei Austausch ausschliesslich Originalteile verwenden. 

3.6 Zusatzkomponenten, Ersatz- und Verschleissteile  
�  Achtung 

Die Instandsetzung von Bauteilen mit sicherheitstechnischer Funktion gefährdet den 
sicheren Betrieb der Anlage. Defekte Bauteile müssen durch Originalteile ersetzt werden. 
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3.7 Aufstellung 
Die Aufstellung des Speichers darf nur durch einen qualifizierten Fachmann vorgenommen 
werden. Dieser ist auch für Wartung und Kontrolle sowie Reparaturen oder sonstige Änderungen 
an der Gesamtanlage zuständig. 

3.8 Frostschutz 
Der Speicher sollte grundsätzlich nur in frostgeschützten Räumen aufgestellt werden. Bleibt das 
Gerät jedoch in einem frostgefährdeten, unbeheizten Raum längere Zeit ausser Betrieb, muss der 
Speicher und gegebenenfalls auch der Solarwärme – Tauscher vollständig entleert werden. 

3.9 Veränderungen 
Veränderungen an allen Zuleitungen sowie an Ausblaseleitungen und Sicherheitsventilen dürfen 
nur durch einen qualifizierten Fachmann vorgenommen werden. 
 

4 Gerätebeschreibung 
4.1 FEURON WP-Energiespeicher 

für Wärmepumpen, Öl, Gas und Festbrennstoffe  
Der FEURON WP–Energiespeicher ist ein Heizungspufferspeicher aus Stahl (Material ST 37.2) mit 
integrierten Bogen- bzw. Schrägrohren. Diese integrierten Rohre ermöglichen die Nutzung des 
gesamten Speichervolumens (optimierte Schichtung). Das integrierte Sprührohr für den 
Wärmepumpenvorlauf sorgt für verwirbelungsfreie Einströmung. 

4.1.1 Ausführung des Energiespeichers: 
- 200, 300, 500, 750, 900 Liter 
- Material ST37.2, innen roh 
- Betriebsdruck 3.0, Prüfdruck 4.5 bar 
- Das Sprührohr sorgt für eine bestmögliche Schichtung auch bei grossem Volumenstrom 

(z.B. Einbindung einer Wärmepumpe) 
- Die Bogen-/ Schrägrohre ermöglichen die Nutzung des gesamten Speichervolumens 
- 6 Stück 1/2” Muffen zur Montage von Tauchhülsen für 

Thermometer oder Fühler 
- 2” Muffe für den Einbau eines Elektro-Einschraubheizkörpers 
- Minimale Wärme-Stillstandsverluste durch voll umschäumte 

FCKW- freie PU-Hartschaumisolation mit PVC-Hülle (silbergrau) 
- Typ 750 Liter und 900 Liter mit abnehmbaren Dämmungs-

Seitenteilen für die Einbringung mit Speicher- Rohmass. 
- Zur Heizwasserspeicherung in Verbindung mit Wärmepumpen, Öl-

/Gaskesseln, Festbrennstoffkesseln, Wärmerückgewinnung 
und/oder Elektro- Notheizung mit Elektroheizeinsatz 

- Auch als Kältespeicher einsetzbar. 
- Geeignet für Anlagen nach EN 12828 und DIN 4753 
- Geeignet für Anlagen nach EN 12828 und DIN 4753 

 
 



 

FEURON AG  

Nollenhornstrasse 7   CH-9434 Au SG   Tel. +41 (0)7 1 747 40 80   Fax +41 (0)71 747 40 90   mail@feuron .com   www.feuron.com 

Wärme- und Kältespeicher | Kombispeicher | Wasserer wärmer | Energiemanagement  

4.2 Bestimmungsgemässe Verwendung 
Die FEURON WP-Energiespeicher sind nach dem Stand der Technik und den anerkannten 
sicherheitstechnischen Regeln gebaut. Dennoch können bei unsachgemässer Verwendung 
Gefahren für Leib und Leben des Benutzers oder Dritter bzw. Beeinträchtigungen des Gerätes und 
anderer Sachwerte entstehen. 
Der FEURON WP-Energiespeicher ist ein Heizungs-Pufferspeicher. Er dient zur Speicherung von 
Heizenergie (Heizungsunterstützung) im Heizungswasser und kann ausserdem als 
Kaltwasserspeicher eingesetzt werden. Eine andere oder darüber hinausgehende Verwendung gilt 
als nicht bestimmungsgemäss. Für hieraus resultierende Schäden haftet der Hersteller / Lieferant 
nicht. Das Risiko trägt allein der Anwender. 
Zur bestimmungsgemässen Verwendung gehört auch das Beachten der Montage- und 
Bedienungsanleitung. 

4.3 Lieferumfang 
Prüfen Sie den Lieferumfang des Gerätes auf Vollständigkeit und Unversehrtheit. Zum 
Lieferumfang gehören: 
1 Stk. Energiespeicher 
1 Stk. Wärmedämmung (fix montiert) 
1 Stk. Montage – und Bedienungsanleitung und 1 Typenschild 
1 Stk. Elektroeinschraubheizung (wenn nötig mitbestellt).  

4.4 Zubehör 
Folgendes Zubehör ist erhältlich: 
Art.Nr 105329 Elektro- Einschraub – Heizkörper 2kW – 7kW  
(bis Art.Nr 105335) 
Art.Nr 105197 Speicher Thermometer 
(bis Art.Nr 105212) 
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5 Technische Daten 
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5.1 FEURON WP-Energiespeicher 
Der FEURON WP-Energiespeicher ist ein Heizungspufferspeicher aus Stahl (Material ST 37.2) mit 
integrierten Bogen- bzw. Schrägrohren. Diese integrierten Rohre ermöglichen die Nutzung des 
gesamten Speichervolumens (optimierte Schichtung). Durch die Vollumschäumung aussen ist 
dieser Energiespeicher auch als Kältespeicher einsetzbar. Werden der 750Liter und 900Liter 
FEURON WP-Energiespeicher als Kältespeicher eingesetzt, müssen die abnehmbaren Seitenteile 
der Dämmung vor Ort mit Schaum (z.B. aus der Dose) dicht verklebt werden. 
Beim Einsatz als Kältespeicher müssen alle nicht benötigten Anschlüsse des FEURON 
WP-Energiespeichers bauseits dampfdiffusionsdicht gedämmt werden (Verhinderung von 
Kondenswasser). 

 

5.1.1 Ausführung des Energiespeichers: 
- 200, 300, 500, 750, 900 Liter 
- Material ST37.2, innen roh 
- Betriebsdruck 3.0, Prüfdruck 4.5 bar 
- Das Sprührohr sorgt für eine bestmögliche Schichtung auch bei grossem Volumenstrom 

(z.B. Einbindung einer Wärmepumpe) 
- Die Bogen-/ Schrägrohre ermöglichen die Nutzung des gesamten Speichervolumens 
- 6 Stück 1/2” Muffen zur Montage von Tauchhülsen für 

Thermometer oder Fühler 
- 2” Muffe für den Einbau eines Elektro-Einschraubheizkörpers 
- Minimale Isolations-Stillstandsverluste durch voll umschäumte 

FCKW- freie PU-Hartschaumisolation mit PVC-Hülle (silbergrau) 
- Typ 750 Liter und 900 Liter mit abnehmbaren Isolations-

Seitenteilen für die Einbringung mit Speicher- Rohmass. 
- Zur Heizwasserspeicherung in Verbindung mit Wärmepumpen, Öl-

/Gaskesseln, Festbrennstoffkesseln, Wärmerückgewinnung 
und/oder Elektro- Notheizung mit Elektroheizeinsatz 

- Auch als Kältespeicher einsetzbar. 
- Geeignet für Anlagen nach EN 12828 und DIN 4753 
- Geeignet für Anlagen nach EN 12828 und DIN 4753 
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6 Installation 
�  Um Materialschäden zu vermeiden, Pufferspeicher in einem frostgeschützten und zugfreien 

Raum aufstellen. Andernfalls muss der Pufferspeicher, falls er nicht betrieben wird, bei 
Frostgefahr entleert werden. 

6.1 Anforderungen an den Aufstellort 
- Stellen Sie den Speicher in unmittelbarer Nähe des Wärmeerzeugers auf, um 

Wärmeverluste zu vermeiden.  
- Berücksichtigen Sie bei der Wahl des Aufstellortes das Gewicht des gefüllten Speichers. 
- Beachten Sie die Mindestabstände zur Wand und den Platzbedarf für die Installation 

seitlich und vorn (Abb. 1). Passen Sie die Abstände ggf. den örtlichen Gegebenheiten an. 
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Abb. 1 Speicheraufstellung im Installationsraum 

�  Hinweis! 
Zur Vermeidung von Energieverlusten sind gemäss Energie- Einsparungsverordnung die 
Heizungs- und Warmwasserleitungen mit einer Wärmedämmung zu versehen. 

Minimum: 
- Länge E-Heizung 
- Länge Tauchhülse 
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6.2 Speicher aufstellen 
- Nehmen Sie den Speicher erst am Aufstellort aus der Verpackung (sofern es die 

Einbringsituation erlaubt). 
- Muffen und Stutzen sind so angeordnet, dass es das Einbringen erleichtert. 
- Richten Sie den Speicher in Waage aus. 
- Das mitgelieferte Typenschild gut sichtbar auf den montierten Mantel der Wärmedämmung 

aufkleben. 
�  Achtung  

Die Wärmedämmung darf nicht mit offener Flamme in Berührung kommen. 
Vorsicht bei Löt- und Schweissarbeiten. 

�  Hinweis  
CH: Den Potenzialausgleich nach den technischen Vorschriften des örtlichen EW’s und 

den SEV- Bestimmungen ausführen. 
EU: Potenzialausgleich nach den technischen Anschlussbedingungen (TAB) des 

örtlichen Energieversorgungsunternehmens und den VDE- Bestimmungen 
ausführen. 

 

6.3 Hydraulische Einbindungsmöglichkeiten 
6.3.1 FEURON WP-Energiespeicher 
Die FEURON WP-Energiespeicher können in beliebiger Anzahl in Reihen- oder Parallelschaltung 
zusammengeschlossen werden. Die Verbindungsleitungen, Entlüfter und Entleerungshähne sind 
bauseits zu stellen. 

�  Alle Rohrleitungen mit lösbaren Verbindungen anschliessen. 
�  Vorlaufleitung mit Steigung verlegen, an höchster Stelle mit Entlüftungsventil versehen. 
�  Nach Befüllen des Speichers alle Anschlüsse auf Dichtheit prüfen 
�  Rohrleitungen wärmedämmen 
�  In Anlagen, in denen bereits ein Sicherheitstemperaturregler vorhanden ist (z.B. im 

Heizkessel) ist im Kombispeicher kein zusätzlicher Sicherheitstemperaturbegrenzer 
erforderlich. 

- Zulässige Heizwasservorlauftemperatur max. 110°C 
- Betriebsdruck max. 3.0bar, Prüfdruck 4.5bar 

�  Sicherheitshinweis 
Die unbeheizte Länge eines bauseits eingesetzten Einschraubheizkörpers muss 
mindestens 140mm betragen 
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6.3.1.1 FEURON WP-Energiespeicherbatterie in Reihen schaltung (Serienschaltung) 

Heizwasserrücklauf
Entladung

Heizwasservorlauf
Entladung

Heizwasservorlauf
Ladung

Heizwasserrücklauf
Ladung

Entlüftung

Entleerung

 

 

6.3.1.2 FEURON-WP-Energiespeicherbatterie in Parall elschaltung im Tichelmannsystem 

Heizwasserrücklauf
Entladung

Heizwasservorlauf
Entladung

Heizwasservorlauf
Ladung

Heizwasserrücklauf
Ladung

Entleerung

Entlüftung
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6.3.1.3 FEURON WP-Energiespeicher mit Wärmepumpe un d Wärmeverteilung 
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6.3.1.4 FEURON WP-Energiespeicher mit Kälteerzeugun g und Kälteverteilung 
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7 Inbetriebnahme der Anlage 
7.1 Füllen des Speichers / der Anlage 
- Füllen Sie den Speicher heizungsseitig. 
- Entlüften Sie den Speicher und die Anlage heizwasserseitig. 
- Überprüfen Sie alle Rohrverbindungen auf Dichtheit. 
- Beachten Sie bei der Druckprobe der Leitungen die angegebenen Betriebs- und Prüfdrucke. 

7.2 Unterrichten des Anlagenbetreibers 
Unterrichten Sie den Anlagenbetreiber über die Handhabung und Funktion des Gerätes bzw. der 
Anlage. Dabei sind insbesondere folgende Massnahmen durchzuführen: 
- Geben Sie die Montage- und Bedienungsanleitung zur Aufbewahrung an den Anlagenbetreiber 

weiter. 
- Unterrichten Sie den Anlagenbetreiber über die richtige und wirtschaftliche Einstellung der 

Temperaturen. 
- Weisen Sie auf die Notwendigkeit einer regelmässigen Wartung der Anlage hin. Empfehlen Sie 

einen Wartungsvertrag. 

8 Pflege 
Die FEURON WP-Energiespeicher bedürfen keiner besonderen Pflege. Es genügt, die 
Speicherummantelung mit einem feuchten Tuch zu reinigen. 

����  Achtung! 
 Für die Reinigung der Speicherummantelung dürfen keine scheuernden 
 Putzmittel und keine Farbverdünnungen (z.B. Nitro o.ä.) verwendet werden! 

9 Wartung und Kontrolle 
�  Gefahr! 

Wartungs- und Kontrollarbeiten sowie Reparaturen dürfen nur durch einen qualifizierten 
Fachmann durchgeführt werden. 

1. Anlage ausser Betrieb nehmen:  Netzspannung ausschalten und gegen 
Wiedereinschalten sichern. 

2. Anschlüsse prüfen:  Heizungs-; trinkwasser- und solarseitige Verschraubungen auf 
Dichtheit prüfen, falls erforderlich, nachziehen. 

3. Sicherheitseinrichtungen prüfen: Sicherheitsventile nach den Angaben des Herstellers 
auf Funktion prüfen. 

4. Kombispeicher innen reinigen: 
- Speicher trinkwasserseitig entleeren. 
- Speicher trinkwasserseitig vom Rohrsystem trennen, damit keine Reinigungs-mittel und 

Verunreinigungen in das Rohrsystem gelangen können. 
- Die trinkwasserseitige Reinigung mit einem chemischen Reinigungsmittel durchführen. 
- Trinkwasserseitigen Wärmetauscher nach der Reinigung gründlich spülen. 
- Speicher wieder an das Rohrnetz anschliessen. 
- Speicher trinkwasserseitig befüllen. 
5. Solarsystem:  Führen Sie alle Wartungs- und Kontrollarbeiten gemäss den Hersteller-

Angaben der Solaranlagen durch. Protokollieren Sie eine durch-geführte Wartung mit Hilfe 
eines Wartungsprotokolls. 

6. Anlage wieder in Betrieb nehmen:  Netzspannung einschalten. 
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Bemerkungen: 
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Bemerkungen: 
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Bemerkungen: 
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