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Feuron-Line Emailboiler (Warmwasserstandspeicher) 

 
 
Technische Daten: 

·  Max. Betriebsdruck: 10 bar 
·  Max. Betriebstemperatur: 90°C 
 
 
Isolierung: 

·  200 – 500 l Isolation PU-geschäumt (FCKW-frei) mit silbergrauem Blechmantel 
·  750 l und 1000 l Isolation unmontiert, PU-Hartschaum-Schalenisolation (FCKW-frei) mit 

PVC-Mantel silbergrau 
 
 
Transport / Lagerung: 

·  Der Transport ist den örtlichen Bedingungen anzupassen. Die Isolierung darf durch die 
Transportmittel nicht beschädigt werden. Gegebenenfalls ist die Isolierung vom Speicher 
zu entfernen und sicher vor Beschädigungen zu lagern (bei 750 l und    1000 l). 

·  Durch geeignete Transport- und Anschlagmittel ist sicherzustellen, dass keine 
Verformungen oder sonstige Beschädigungen der Oberfläche bzw. Dichtflächen an 
Trinkwasserspeichern entstehen. 

·  Punktförmige Belastung der Speicherwand bzw. der Isolierung kann zu unzulässigen 
Deformierungen führen. 

·  Die Lagerung sollte trocken und frostfrei erfolgen. 
 
 
Montageanleitung: 

·  Die Aufstellung und Installation muss von einer zugelassenen Fachfirma erfolgen! 
·  Die Aufstellung muss in einem frostsicheren Raum mit kurzen Leitungswegen erfolgen. 
·  Die nach DIN 4753 emaillierten Speicher sind für normales Trinkwasser geeignet. 

Mischinstallation ist zulässig. 
·  Der Anschluss ist nach DIN 1988 und DIN 4753 Teil 1 auszuführen. Alle nicht benötigten 

Anschlussmuffen müssen mit Verschlussstopfen verschlossen werden. 
·  Die auf dem Typenschild angegebenen Betriebsdrücke dürfen nicht überschritten werden. 

Gegebenenfalls ist die Montage eines Druckminderers erforderlich. 
·  Elektroheizeinsätze dürfen nur von zugelassenen Elektroinstallateuren nach dem 

entsprechenden Schaltbild angeschlossen werden. Die Vorschriften des EVU und VDE 
sind zwingend zu beachten. 

 
Empfehlung: Um Druckschwankungen bzw. Wasserschläge im Kaltwassernetz zu egalisieren 
und um unnötigen Wasserverlust zu vermeiden, empfehlen wir die Montage eines geeigneten 
Ausdehnungsgefässes mit Durchströmungsarmatur.  
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Inbetriebnahme und Wartungshinweise:  

·  Vor Inbetriebnahme prüfen, ob die Wasserzufuhr geöffnet und der Speicher gefüllt ist. Die 
erste Befüllung und Inbetriebnahme muss von einer zulässigen Fachfirma erfolgen. Hierbei 
ist die Funktion und die Dichtheit der gesamten Anlage einschliesslich der im 
Herstellerwerk montierten Teile zu prüfen.  
Alle Flansch- und Schraubverbindungen  sind auf ihre Dichtheit zu prüfen. Dabei sind 
alle Schraubverbindungen im „heissen“ Zustand nochmals nachzuziehen  

·  Die Funktionssicherheit des Sicherheitsventils ist in regelmässigen Abständen zu 
überprüfen. Eine jährliche Wartung durch eine Fachfirma wird empfohlen. 

·  Die Magnesiumanode ist laut DVGW erstmalig nach 2 Jahren und dann in entsprechenden 
Abständen durch den Kundendienst prüfen zu lassen und gegebenenfalls zu erneuern.  

·  Der Elektroheizer (falls vorhanden) ist jährlich, bei entsprechend hartem Wasser auch in 
kürzeren Abständen zu entkalken. Hiermit ist eine Funktionskontrolle zu verbinden. 

·  Eine Reinigung des Speichers und Überprüfung der Anlage wird 1 x jährlich empfohlen. 
·  Durch vernünftige Betriebsweise können Sie im erheblichen Umfang Energie sparen. 

Betreiben Sie den Speicher auf keinen Fall über 60° C, Wärmeverluste und Verkalkung 
wären die Folge. Ideale Temperaturen liegen bei 50 – 55°C. 

 
 
Wasserseitiger Anschluss eines Warmwasserspeichers mit Druckausdehnungs-gefäss 
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Feuron – Line Emailboiler – Masstabellen: 

 

 

 
 
 

*** Technische Änderungen vorbehalten *** Art.-Nr. BA107912.1103 


